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Монтажная схема прокладки магистральных трубопроводов и стояков. Схема 

размещения датчиков комнатной температуры. План первого этажа. Фрагмент 

плана первого этажа.

Монтажная схема укладки демпферной ленты.

Монтажная схема укладки тепловой трубы. Фрагмент плана цокольного этажа.

Монтажная схема укладки тепловой трубы. План первого этажа.

600/06/25.06.07/ОВ

г. Уфа, ул. Интернациональная, Калининский район 

городского округа г. Уфа РБ

Сборочная схема магистральных распределительных коллекторов 1" системы 

отопления.

Сборочная схема магистрального распределительного коллектора 2" системы 

отопления с магистральным смесительным узлом.

Схема сборки и подключения отопительных приборов. Биметаллический радиатор.

Монтажная схема прокладки магистральных трубопроводов и стояков. Фрагменты 

планов цокольного и второго этажей и кровли.

Радиаторное отопление. План второго этажа.

Схема магистральных трубопроводов системы отопления.

Схема радиаторной системы отопления.

Таблица балансировки распределительных коллекторов КИ.0.1.5 и КИ.0.2.11.

600/06/25.06.07/ОВ

Таблица балансировки распределительных коллекторов К.1.5.6 и К.1.6.8.

Таблица балансировки распределительных коллекторов К.1.9.6 и К.1.10.6.

600/06/25.06.07/ОВ
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ГИП

Разраб.
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Ведомость чертежей.

Общие данные.

Паспорт системы отопления.

Выбор циркуляционных насосов.

Обозначение
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Лист 12
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Конструкция пола с нагревательными элементами.

Крепление магистральных трубопроводов в слое теплоизоляции.

Сборочная схема распределительных коллекторов системы отопления. 

Монтажная схема подключения распределительных коллекторов

системы отопления.

Лист 13
Сборочная схема коллекторов с интегрированными смесительными узлами 

системы отопления. 

Монтажная схема подключения коллекторов с интегрированными смесительными 

узлами системы отопления.
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Наименование Примечание

Лист 33

Лист 34-35

Таблица балансировки распределительных коллекторов К.1.1.8 и К.1.2.8. Лист 27

Таблица балансировки распределительных коллекторов К.1.3.9 и К.1.4.8. Лист 28

Лист 22

Лист 23

Таблица балансировки распределительных коллекторов К.1.7.8 и К.1.8.4.

Выбор отопительной кривой для контроллера управления теплоснабжением NRT 

114 F031.

Электрическая схема подключения контроллера управления теплоснабжением NRT 

114 F031.

Спецификация оборудования и материалов.


